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Temperaturfühler

Montageanweisung

1

1

Anschlusskabel

Mess-Spitze

2. Temperaturfühler durch das Bohrloch

in Richtung

3. Befestigungsmutter M14 x 1,5

1. In die Montageplatte ein Bohrloch mit einem Durchmesser von d = 14,5 mm bohren.

2. Den Temperaturfühler durch das Bohrloch stecken.

3. Mit der Befestigungsmutter festziehen.

1. Montageplatte (hier ein Beispiel mit 2mm Stärke) mit einem Bohrloch

mit dem Durchmesser d = 14,5 mm
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